
モニターや複合機等
を設置予定

ミーティングスペース
を想定





白色に塗装する必要がある範囲
（防火扉、各部屋等の扉を除く）



分電盤設置

白色に塗装する必要がある範囲
（防火扉、各部屋等の扉を除く）



廊下部分の壁面を白色に
塗装してください。



４c研修室

この窓側２列だけ照明を消せるように
操作盤のスイッチを分けてください。



４b研修室

この窓側２列だけ照明を消せるように
操作盤のスイッチを分けてください。



４a研修室

この窓側２列だけ照明を消せるように
操作盤のスイッチを分けてください。


